GETA KOMMUN

Riskbedomning Geta kommuns vattenledningsniit

Geta kommun har ett vattenledningsniit som distribuerar vatten fran Alands Vatten
Ab till ca 300 abonnenter som &r anslutna till kommunens vattenledningsniét.

Geta kommun har all sin kommunalteknik digitaliserad i ArcReader, vilket gor att
nagon som sedan tidigare inte &r bekant med tekniken, relativt enkelt kan sétta sig in
i den och utfora nédvindiga serviceatgérder.

Kommunen har idag en deltidsanstilld fastighetsskitare och fungerar som
serviceman for ledningsnétet.

Identifierade risker som kan medf6ra férorening av det distribuerade hushallsvattnet:

Brott p& markledning, fororsakad av grévarbete

Brott pd markledning, fororsakad av foraldrade material mm
Brott pé sjoledning

Fororening av reservoar, féllningar samt skadedjursintrang
Tryckfall 1 ledningsnétet, frigoring av fallningar

I

Forteckning av riskhanteringsatgérder:

1.— 2. Jakttagande av god hygien av servicepersonal vid reparation av brott pa
vattenledning samt spolning av den del av nitet som berdrs av skadan.
Noggrann kartldggning av ledningsnétet for att forhindra skador vid gravarbeten
mm. Férnyande av gamla stammar.

3. Iakttagande av god hygien av servicepersonal vid reparation av brott pa
vattenledning samt spolning av den del av nitet som berdérs av skadan.
Infotavlor pa land déir ankring kan medf6ra risk for brott pa vattenledning.

4. Regelbunden rengoring av vattenreservoar sam forhindra skadedjur fran att
komma in i reservoaren.

5. Spolning av berdrt ledningsnit efter tryckfall. Kontinuerlig métning av tryck i
ledningsnéitet.

6. Se identifierade risker ovan.

7. Enligt kommunen ser vi inget behov av atgirdsprogram for tillf#llet.

8. Geta kommuns riskbeddmning har gjorts enligt principerna i
vattensidkerhetsplanen Water Safety Plan (WSP) som rekommenderas av
Virldshélsoorganisationen.

Hushallsvattnet som Geta kommun distribuerar kommer i sin helhet frén Alands

Vatten Ab. Hushéllsvattnets kvalitet kontrolleras regelbundet enligt
kontrollunderskningsprogram godkénda hilsoskyddsmyndigheten (AMHM)
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Provtagning av vattenkvaliteten genomfors regelbundet av Alands Vatten Ab.
Nérmare uppgifter om vattenkvaliteten, vattenprov enligt
kontrollunders6kningsprogrammet  eller  riskbeddmningen = som  ror
vattenproduktionen fas fran vattenverket.

Gor sé hér, Tag kontakt med Geta kommun och gor felanmélan om vattentrycket
plotsligt sjunker eller om det finns férg- eller smakfel i kallvattnet och vattnet
inte blir normalt &ven om man later vattnet rinna en god stund.

Ansvariga for service av vattenledningsnétet:

e Kommuntekniker
e Fastighetsskotare
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Dan Sarling, kommunteknlker




